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Tytut projektu:
paneli fotowoltaicznych 4,88 kWp.

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej

Inwestor: Gmina Golub—Dobrzyn
Ruziec, ul. Narcyzowa 1, Dz. nr 315
87-400 Golub—Dobrzyf

Branza: Elektryczna

Biuro Usfug Finansowych i Projektowych
Anna Szarek
87-400 Golub—Dobrzyh ul. Zakole 21

Tytut rysunku: Schemat instalacji elektrycznej AC i DC
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